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PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

BTv

L'axamen s sdlon finalruction de 1 wtnmmmmhmub&nmmmm

Votre mmgl':T. &td effectud par BTV ASBL, bureay BTV Huinaut, Rue des Bureaux 1a, 7160 CHAPELLE-LEZ-
T: 084 33 84 58, E: biv.hainsui@biveonirol.be

Rapport N*: 0316-180704-08 Dete du contrdle : 04/07/18
Extra date du conirble:

DONNEES GENERALES:
ADRESSE DE HOTEL BRONIER
LINSTALLATION :

RUE ROSSINI /BROGNIEZ 172

1070 ANDERLECHT
PROPRIETAIRE: HOTEL BRONIER
Adresae : RUE ROSSINI /BROGNIEZ 1/2

1070 ANDERLECHT
DEMANDEUR : DEVOGELAERE
Adrease : RUE DE LA PISSELOTTE 20

6142 LEERNES
INSTALLATEUR : DEVOGELAERE
Adregse RUE DE LA PISSELOTTE 20

6142 LEERNES
TVAouCl:
EAN: Compieurn® Index :
DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:
Type d'instaflation : Nouvells Instgilation / Type des locaux : Appertement
Début travaux fondations : Apria Installstion électrique : Apris
Raccordement tansion : Mono 230V RGIE art. : és
Cébie aliment. teblesu princ. : 4 x 18 mm? Protection raccordament : max40a A
Type dlecirode de tarre : Boucle Inter. gén. : type : 2p 40A/300mA
Nombre de tablesux : 1 Nombre de circuits tarm, ; 8
Facleurs d"influences extsmes : Schémas : T
CONTROLE:
VMA - 44 MA-BT-0272018
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Vislte da contrdle sulvant:  RGIE art. 270,
Type da conirdie : Examen de conformité

MESURES:
RA: 0.9 Ohm R tot 20 MOhm

DESCRIPTION:
Voir auss) schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

CONCLUSION  L'installation ast conforme.
Les bomes d'entrées du DPCDR général sont scaliéas.
Lnldﬂmuunﬂlhutlummadummﬂm.
L'MIhﬂondnﬂMviﬂﬂulvnnthMMM(m 271 RGIE) ainsi qu'avant misa #n service apnis
modification ou extension importante axfoutée avant cette date.

L'sgent-vistteur paur le directeur,
0318 FABRICE STANISCI
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CONTROLES EFFECTUES
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SchemalA

sTUDIO 4 .2

CHANTIER

HOTEL BROGNIEZ STUDIOF 142
RUE BROGMIEZ - ROSSINI
1070 ANDERLECHT

5355
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